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Kohde:  Liike- ja asuinkiinteistö 
(entinen Pielisjärven osuusliike) 
Pielisentie 1 
81700 LIEKSA 
 

Tilaaja:  Veijo Heikkinen 
 

Tarkastaja: Miika Natunen, Suomen Rakennusterveyspalvelut 
 

Aika: 
 
Läsnä tarkastuksessa: 

7.6.2010 
 

Veijo Heikkinen 
 

Käytössä olleet asiakirjat: Vanhoja piirustuksia: 
1925 pääpiirustus -1930 myymälän kalustekuvia 
1937 kalustekuvia 
1955 kalustekuvia 
1963 pääpiirustuksia 
1972 pohjapiirroksia, kellarin muutos 
 

 
1. TAUSTAA 

Kohde on alun perin 1920-30-luvulla valmistunut liikerakennus, jota on laajennettu 1950-
luvulla ja saneerattu osittain asuinkäyttöä varten 1970-luvulla. Rakennus on alun perin ra-
kennettu Pielisjärven osuusliikkeen päämyymäläksi, jonka jälkeen tiloissa on toiminut eri-
tyyppisiä yrityksiä. Asuinkäytössä rakennus on ollut viimeksi 1990-luvun alkupuolella. Ra-
kennus on ollut kylmänä viimeiset 10v. ja tiloja on tänä aikana käytetty erityyppisiin harras-
te- ja liiketoimintaan. Rakennuksen nykyinen omistaja on pyytänyt Suomen Rakennuster-
veyspalvelulta asiantuntija-arvion tilojen nykyisestä kunnosta ja mahdollisesta korjaustar-
peesta ja laajuudesta. 
  

 

2. TARKASTUKSEN SISÄLTÖ 

Tarkastukset kohteessa suoritettiin aistinvaraisesti ja asiakirjoista/tarkastuksessa olleilta saa-
tujen tietojen perusteella 7.6.2010. Rakennepiirroksia, työselityksiä tai muita asiakirjoja joista 
rakenteita tai rakennetyyppejä olisi saanut selville, ei ollut käytettävissä. Tarkastuksen suorit-
ti Suomen Rakennusterveyspalvelut, Miika Natunen.  

 
 

3. TEHDYT TARKASTUKSET, HAVAINNOT JA JATKOTOIMENPITEET 

 
Rakennuksen 1920-1930-luvulla rakennuttu alkuperäinen osa on hirsirunkoinen, jonka väli-
pohjat ovat 1. kerroksessa betonista alalaattapalkistoa ja 2. kerroksessa puurakenteisia. 
Lämmöneristeenä rakenteissa todettiin olevan mm. sammalta, kutterinpurua. Kellaritilojen 
alapohja on maanvarainen betonilaatta, jonka alla ei rakennuksen iälle tyypillisesti ole läm-
möneristeitä. Kellarin ulkoseinärakenteet ovat tiilivuorattuja betoniseiniä, joissa ei havaittu 
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lämmöneristeitä. Seinän sisäpinnassa havaittiin paikoin bitumisivelty (mahdollinen kivihiili-
piki) vedeneriste.  
 
1950-luvulla rakennettu osa on betoni/tiilirakenteinen, jonka välipohjat vaikuttivat olevan 
massiivibetoniholveja. Ulkoseinärakenteet ovat paksut betoni/tiilirakenteiset, joiden läm-
möneristeestä ei ole varmuutta. Kellaritilojen rakenteet ovat samantyyppiset kuin alkuperäi-
sellä osalla. Kellaritilojen lattioiden lämmöneristeistä ei ole varmuutta, mutta rakennuksen 
iälle tyypillisesti eristeenä voi olla lastuvillaeriste, jonka vaurioitumisriski maanvaraisissa lat-
tioissa on erittäin suuri.  
 
Rakennuksessa todettiin olevan merkittäviä rakenteellisia ja kosteus/mikrobivaurioita lähes 
kaikissa rakenneosissa. Pahiten vaurioituneita alueita ovat kellaritilat, joissa todettiin mm. 
laaja-alaisia homevaurioita ja suuria aktiivisia sienipesäkkeitä (mahd. lattiasieni). Sienikasvus-
toja todettiin myös 2. kerroksessa. Välipohjarakenteissa todettiin useita laaja-alaisia vesivau-
rioalueita, joiden syynä on ilmeisesti ollut 2. kerroksen putki ja/tai viemärivuodot tai katto-
vuodot. 2. kerroksen alueella. Yläpohjarakenteissa todettiin useita kattovuotovaurioita. 
Myös ulkoseinärakenteet ovat paikoin kosteusvaurioituneet. Lähes kaikissa sisäpinnoissa 
todettiin erityyppisiä kosteuden aiheuttamia vaurioita. Vaurioalueita on listattu ja havainnol-
listettu kuvaliitteessä.   
 
Rakennuksen LVI- ja sähkötekniikka on huonokuntoinen ja vaatii perusteellisen kunnos-
tuksen tai uusimisen. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä on tyhjennetty osittain n. 10 vuotta 
sitten, ja on hyvin todennäköistä, että putkistot ovat korroosio- tai jäätymisvaurioituneet 
vuosien saatossa. Putkistovaurioiden aiheuttamia vauriota oli havaittavissa mm. välipohjien 
alueilla.  

 
 

4. YHTEENVETO  

Yhteenvetona voidaan todeta, että rakennus on erittäin huonokuntoinen ja pahoin kosteus- 
ja mikrobivaurioitunut. Tiloissa oleskelemista tulee ehdottomasti välttää vaurioiden laajuu-
den aiheuttaman vakavan terveysriskin takia. Rakennuksen korjaaminen terveelliseksi ja 
turvalliseksi edellyttää laajoja korjaustoimenpiteitä, joissa vaurioiden laajuuden takia joudu-
taan uusimaan todennäköisesti lähes kaikki orgaaninen materiaali sekä uusimaan perusteelli-
sesti kaikki pintarakenteet tasoitteet mukaan lukien. Lisäksi korjattavia alueita on mm. vesi-
kattorakenteet. Rakennuksen korjausaste tulee alustavan arvion mukaan olemaan hyvin 
korkea ja korjauskustannukset hyvin lähellä tai yli uuden vastaavan rakennuksen hinnan. 
 
Mikäli rakennuksen korjauslaajuutta halutaan vielä tarkemmin määrittää, edellyttää se perus-
teellisia kuntotutkimuksia, joissa olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto selvitetään pe-
rusteellisesti rakennetutkimusten ja laboratoriotutkimusten avulla.  

 
 

Joensuussa 14.6.2010 
___________________________  
Miika Natunen, rakennusterveysasiantuntija, RI 
Suomen Rakennusterveyspalvelut  
miika.natunen@srtp.fi      
 
Liitteet: Kuvaliite     
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Kuva 1.  Yleiskuvaa etupihan puolelta 

 
Kuva 2. Yleiskuvaa takapihan puolelta 
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Kuva 3. Yleiskuvaa takapihan puolelta 

 
Kuva 4. Betoniparvekkeen rapautunut pohja  
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Kuva 5. Yleiskuvaa vanhan osan sisätiloista, 1 krs. Vaurioita laipiossa 

 
Kuva 6. 1. krs. vanha osa, vuotojälki seinässä 
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Kuva 7. Yleiskuvaa vanhan osan sisätiloista, 1 krs. Maalin hilseilyä 

 
Kuva 8. Yleiskuvaa vanhan osan sisätiloista, 1 krs. Vaurioita laipiossa 
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Kuva 9. Yleiskuvaa vanhan osan sisätiloista, 1 krs. Vaurioita laipiossa 

 
Kuva 10. Yleiskuvaa vanhan osan sisätiloista, 1 krs. Vaurioita laipiossa 
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Kuva 11. Yleiskuvaa vanhan osan sisätiloista, 1 krs. Vaurioita laipiossa 

 
Kuva 12. 1. krs. keittiötila, vaurioita lattiassa, epämääräisiä lvi-asennuksia 
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Kuva 12. Vanhan osan kellarin portaikko, laasti irronnut seinistä, runsasta homekasvustoa. 

 
Kuva 13. Vanhan osan kellari, vaurioita seinässä 
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Kuva 14. Vanhan osan kellari, vaurioita seinässä 

 
Kuva 15. Vanhan osan kellari, asbestieristeisiä putkia, viemärit ruostuneet 
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Kuva 16. Vanhan osan kellari, asbestieristeisiä putkia, viemärit ruostuneet 

 
Kuva 17. Vanhan osan kellari, kosteusvaurioita ulkoseinissä 
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Kuva 18. Vanhan osan 2. krs, maalin hilseilyä 

 
Kuva 19. Vanhan osan 2. krs, kattovuoto 



Suomen Rakennusterveyspalvelut 
Kuvaliite, Pielisentie 1, Lieksa

11/32 
 
 

 

 
Länsikatu 15  Suomen Rakennusterveyspalvelut   etunimi.sukunimi@srtp.fi 
80110 JOENSUU   Y‐215 1311‐2  www.srtp.fi 
p. 0201 556610  

 
Kuva 20. Vanhan osan 2. krs, huonokuntoiset pesutilat 

 
Kuva 21. Vanhan osan 2. krs, kattovuoto 
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Kuva 22. Vanhan osan 2. krs, portaikon vuotojälkiä 

 
Kuva 23. Vanhan osan 2. krs, kattovuoto 
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Kuva 24. Vanhan osan 2. krs, maalin hilseilyä 

 
Kuva 25. Vanhan osan 2. krs, huonokuntoinen wc 
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Kuva 26. Vanhan osan 2. krs. kattovuoto 

 
Kuva 27. Vanhan osan 2. krs, maalin hilseilyä 
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Kuva 28. Vanhan osan 2. krs, kattovuoto 

 
Kuva 29. Vanhan osan ullakko, kattovuoto 
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Kuva 30. Vanhan osan ullakko, kattovuoto 

 
Kuva 31. Vanhan osan ullakko, kattovuoto 
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Kuva 32. Laajennnusosan 1 krs. pintavaurioita 

 
Kuva 33. Laajennnusosan 1 krs. pintavaurioita 
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Kuva 34. Laajennnusosan 1 krs. ulkoseinän kosteusvaurio, takapiha 

 
Kuva 35. Laajennnusosan 1 krs. ulkoseinän kosteusvaurio, takapiha 
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Kuva 36. Laajennnusosan 1 krs. ulkoseinän kosteusvaurio, takapiha 
 

 
Kuva 37. Laajennnusosan kellari, runsasta mikrobikasvustoa pinnoilla.  
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Kuva 38. Laajennnusosan kellari, runsasta mikrobikasvustoa pinnoilla. 

 
Kuva 39. Laajennnusosan kellari, runsasta mikrobikasvustoa pinnoilla. 
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Kuva 40. Laajennnusosan kellari, runsasta mikrobikasvustoa pinnoilla. 

 
Kuva 41. Laajennnusosan kellari, runsasta mikrobikasvustoa pinnoilla. 
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Kuva 42. Laajennnusosan kellari, runsasta mikrobikasvustoa pinnoilla.Iso sienikasvusto.  

 
Kuva 43. Laajennnusosan kellari, runsasta mikrobikasvustoa pinnoilla.Iso sienikasvusto. 
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Kuva 44. Laajennnusosan kellari, huonokuntoisia kosteita tiloja 

 
Kuva 45. Laajennnusosan kellari, huonokuntoisia kosteita tiloja 
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Kuva 46. Laajennnusosan 2. krs. ulkoseinän kosteusvaurio 

 
Kuva 47. Laajennnusosan 2. krs. ulkoseinän kosteusvaurio, sienikasvustoa 
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Kuva 48. Laajennnusosan 2. krs. yläpohjan kosteusvaurio 

 
Kuva 49. Laajennnusosan 2. krs. yläpohjan kosteusvaurio  
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Kuva 50. Laajennnusosan 2. krs. yläpohjan kosteusvaurio 

 
Kuva 51. Laajennnusosan 2. krs., sienikasvustoa välipohjassa 
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Kuva 52. Laajennnusosan 2. krs. yläpohjan kosteusvaurio 

 
Kuva 53. Laajennnusosan 2. krs. yläpohjan kosteusvaurio 



Suomen Rakennusterveyspalvelut 
Kuvaliite, Pielisentie 1, Lieksa

28/32 
 
 

 

 
Länsikatu 15  Suomen Rakennusterveyspalvelut   etunimi.sukunimi@srtp.fi 
80110 JOENSUU   Y‐215 1311‐2  www.srtp.fi 
p. 0201 556610  

 
Kuva 54 Laajennnusosan 1. krs.välipohjan ja pintojen vaurioita 

 
Kuva 55 Laajennnusosan  portaikon vaurioita 
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Kuva 56 Laajennnusosan kellarin kosteusvaurioita 

 
Kuva 57 Laajennnusosan kellarin kosteusvaurioita 
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Kuva 58 Laajennnusosan 2. krs. pintavaurioita ja kattovuoto 

 
Kuva 57 Laajennnusosan 2. krs. pinta- ja kosteusvaurioita  
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Kuva 59  Laajennnusosan portaikon rakenne- ja pintavaurioita  

 
Kuva 60 Laajennnusosan vesikaton aluslaudoitus homeessa 



Suomen Rakennusterveyspalvelut 
Kuvaliite, Pielisentie 1, Lieksa
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Kuva 61 Laajennnusosan vesikaton aluslaudoitus homeessa 
14.6.2010 Suomen Rakennusterveyspalvelut, MN 
 
 
 




